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Принципиальная схема подключения АЗОТА для продувки основного оборудования УПН, ГТЭС
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Площадка подготовки газа

Площадка КУ ХАФИ 1,2,3

Т-1/1, Т-1/2

Ф-1/1,

 Ф-1/2

Продувка всего оборудования ГТЭС (объем 295м3)

 трехкратным объемом составит 885м3

Продувка газопроводов УПН, ДГКС (объем 250 м3)

 трехкратным объемом составит 750м3

Продувка 

основного 

оборудования и 

трубопроводов на 

Фвд,Фнд ГТЭС

Продувка газопроводов ФНД 

осуществляем через задвижку 309

Общий объем азота для опрессовки 

оборудования ГТЭС составит 685 м3
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